关于印发《江苏省城市轨道交通工程消防验收实施办法》的通知
苏建规字[2023]4号

各设区市住房和城乡建设局(建委)：
为进一步完善城市轨道交通工程消防验收机制，有效解决各地在城市轨道交通工程消防验收工作中不同程度存在的程序不规范、环节不衔接、技术力量不充分等问题，切实保障我省城市轨道交通高质量发展，我厅制定了《江苏省城市轨道交通工程消防验收实施办法》，经2023年9月28日厅党组会议审议通过，自2023年12月1日起施行。
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江苏省城市轨道交通工程消防验收实施办法
第一条  为进一步加强全省城市轨道交通工程消防验收工作，规范消防验收行为，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省消防条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》以及《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》等规定，结合本省实际，制定本实施办法。
第二条  本办法所称的城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道等系统。
第三条  本办法适用于本省行政区域内新建、改建、扩建城市轨道交通工程的消防验收，包括车站、区间、车辆基地、控制中心和主变电所等承担城市轨道交通主要运行功能的建设工程。
第四条  县级以上住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内的城市轨道交通工程消防验收工作。
跨行政区域的城市轨道交通工程的消防验收，由该建设工程所在行政区域住房和城乡建设主管部门共同的上一级主管部门指定负责。
第五条  建设单位组织项目工程验收时，应当对城市轨道交通工程是否符合下列要求组织开展消防查验：
(一)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容；
(二)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)；
(三)对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；设计、施工、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；
(四)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
消防查验合格后，应当编制消防查验情况报告。
第六条  建设单位在项目工程验收合格后，方可申请消防验收，并提交下列材料：
(一)消防验收申请表；
(二)消防查验情况报告；
(三)涉及消防的建设工程竣工图纸。
住房和城乡建设主管部门应当自收到消防验收申请材料之日起五个工作日内决定是否受理。
第七条  在符合项目整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位可以根据需要，组织车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等单位工程单独或组团申请消防验收。
第八条  建设单位可以委托具备相应能力的消防审验技术服务机构开展消防查验工作。
第九条  住房和城乡建设主管部门可以委托具备相应能力的消防审验技术服务机构开展消防验收现场评定技术服务工作。
住房和城乡建设主管部门委托的消防审验技术服务机构不得与申请消防验收的城市轨道交通工程参建各方存在利害关系。
第十条  消防验收现场评定的主要内容包括：
(一)对建(构)筑物防(灭)火设施等外观进行抽样查看；
(二)通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；
(三)对消防设施进行抽样测试，对系统功能进行联调联试。
对控制中心进行现场评定时，还应当对拟投入运营部分的整体消防设施系统功能进行联调联试。
车站与周边建筑合建通道、出入口的，车站和周边建筑的消防控制室应当实现信息互通。现场评定时应当测试火灾信息互通功能。
第十一条  现场评定抽样查看、抽样测量、抽样测试和系统功能联调联试应符合下列要求：
(一)现场评定具体项目应当包括《建设工程消防设计审查验收工作细则》相关内容；
(二)防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置、安全出口的形式和数量应当全部检查；其他项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，应全部检查。
第十二条  现场评定结果符合下列全部条件的，结论为合格；不符合其中任何一项的，结论为不合格：
(一)符合经消防设计审查合格的消防设计文件；
(二)符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；
(三)有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；
(四)消防设施性能满足消防设计文件要求并能正常实现；
(五)消防设施系统主要功能满足消防设计文件要求并能正常实现。
第十三条  住房和城乡建设主管部门开展消防验收现场评定时，应当如实填写《城市轨道交通工程消防验收现场评定记录表》。
消防审验技术服务机构根据委托开展消防验收现场评定技术服务时，应当如实填写《城市轨道交通工程消防验收现场评定记录表》，并编制消防验收现场评定报告，报送住房和城乡建设主管部门，报告结论应当清晰、明确。
第十四条  住房和城乡建设主管部门应当自受理消防验收申请之日起十五日内出具消防验收意见。符合下列条件的，出具消防验收合格意见：
(一)申请材料齐全、符合法定形式；
(二)消防查验情况内容完备；
(三)涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；
(四)现场评定结论合格。
不符合上述条件的，出具消防验收不合格意见，并说明理由。
第十五条  消防审验技术服务机构出具虚假文件或者不按照国家工程建设消防技术标准开展消防审验技术服务活动的，由住房和城乡建设主管部门依法实施行政处罚。
第十六条  甩项工程可以按照本办法的规定办理消防验收；未经消防验收或者消防验收不合格禁止投入使用。
第十七条  本办法所称“单位工程”是指具备独立的施工条件或具备专业功能的建(构)筑物及专业设备系统。“项目工程”是指单独立项、具备独立使用功能和运营能力的城市轨道交通工程。“甩项工程”是指竣工验收时尚未施工或已施工，不具备验收条件、不纳入竣工验收范围的工程。
第十八条本办法自2023年12月1日施行，有效期至2028年11月30日。
江苏省住房和城乡建设厅办公室                                           2023年10月12日印发
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